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Дипломный проект  105  стр., 14 рис., 27 табл., 23 источника. 
 
Тема проекта: «Разработка проекта внешнего электроснабжения н.п. 
Тихиничи Рогачевского района» 
 
ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ФРАГМЕНТА ПИТАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 35-110 кВ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПС 35/10 кВ «ТИХИНИЧИ», ОБОСНОВАНИЕ 
ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ВЫБОР 
ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
Объектом проектирования является фрагмент сети 10-35-110кВ 
Рогачёвского района Жлобинских электрических сетей.  
Целью дипломного проекта является обоснование необходимости 
строительства подстанции 35/10кВ ПС «Тихиничи» с последующей 
реконструкцией сетей 10кВ в агрогородке Тихиничи.  
В дипломном проекте дана характеристика питающей электрической 
сети 35-110 Рогачёвского района, предложено сооружение ПС 35/10 кВ 
«Тихиничи». 
Выполнен расчёт токов короткого замыкания. 
Выбрана и обоснована главная схема электрических соединений объекта 
проектирования. Произведен выбор силового оборудования на проектируемой 
подстанции, определены уставки микропроцессорных блоков релейной 
защиты отходящих линий 10кВ. 
Отражены вопросы охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды. 
Произведён расчёт основных технико-экономических показателей 
проекта. 
